4#综合楼装饰工程图纸答疑
一、工程量清单编制范围答疑
1、电气工程量配电箱为节点是否含N1~N3配电箱和进箱电缆工程量？初步按配电箱出线开始计算；
2、弱电工程量TV4弱电箱为节点是否含TV4弱电箱，初步按TV4弱电箱出线开始计算；
二、图纸答疑
1、强电系统图纸内的配线穿管规格小了，建议统一向上调整一个规格，如（PC16变成PC20管道），现清单控制价按建议的管道计入，如不采用建议待回复后调整；
2、弱电桥架未标注规格型号，暂按200*100桥架计算，此桥架规格型号如需更改请明确回复；
3、网络接口未标注单口还是双口，暂按单口计算，地面位置安装的网络接口与配电相同暂按地插考虑如需更改请明确回复；
4、网线规格为标注，暂按超五类非屏蔽网线计算，如需更改请明确回复；
5、弱电配管敷设方式及材质规格未标注明确，暂按PC20管道计算，相同的位置每根管道穿2根网线计算管道工程量，如需更改请明确回复；
6、给水管道无规格，暂按常规管径计算，管道材质为PP-R 冷水管道；
7、排水管道不计算，按原土建已预埋考虑，本次不考虑污水系统，如需更改请明确回复；
8、洁具按图纸计算，洗脸盆及小便器按感应龙头考虑，蹲便器按脚踏式液压冲洗阀考虑，坐便器按连体坐便器考虑，如需更改请明确回复；

答疑回复

一、工程量清单编制范围答疑回复
1、电气工程量配电箱为节点，含N1~N3配电箱。（清单包含N1~N3配电箱）
2、弱电工程量TV4弱电箱为节点不含TV4弱电箱，可以按TV4弱电箱出线开始计算。（预留进弱电箱网络线长度）
二、图纸答疑回复
1、同意强电系统图纸内的配线穿管规格向上调整一个规格。如（PC16变成PC20管道等）
2、弱电桥架（包括强电桥架）原施工单位已安装，此次清单不包括强弱电桥架。
3、网络接口按单口计算，地面位置安装的网络接口与配电相同暂按地插考虑；（在施工时可能考虑沿办公桌挡板安装）
4、网线规格按超五类非屏蔽网线计算，
5、同意
6、同意
7、同意
8、洁具按图纸计算，洗脸盆及小便器按感应龙头考虑，蹲便器按脚踏式液压冲洗阀考虑。
[bookmark: _GoBack]增加一项：热水器插座设与PZ30内。包括在清单内。
